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WEBINAR 

“Funzionamento e ottimizzazione degli scambiatori di calore in un impianto HVAC” 

(cod.740/01/20) - FAD SINCRONA 

 

Data: Giovedì 21 maggio dalle ore 10:30 alle ore 11:30 (durata 1 ora) 

 

Relatore: Mauro Dossi 

 

Breve introduzione al webinar: 

Gli scambiatori di calore sono componenti dinamici all’interno di un sistema HVAC a 
portata variabile. 

In questo webinar approfondiremo alcuni aspetti quali l'analisi delle prestazioni al variare 
delle grandezze caratteristiche dell’impianto e i criteri da considerare per un 
dimensionamento ottimale. 


